使用我公司防火卷帘控制器

注 意 事 项

一、安装调试时注意事项： 

1、控制器安装好后，请务必调试设置“中位”，详见说明书第6页“调试步骤”。 

2、控制器采用保险管做电路短路保护，并且在机内另配备用保险管；烧保险时，需查明电路线路原因后，再换保险管。 

3、控制内对“零线”接线端子都有明显的标识，且用贴纸封住，使用时请撕掉。 

4、“零线”和“火线”接错会烧坏控制器或电机！！！ 

5、安装调试前请仔细阅读附在机内的《安装指南》和《使用说明书》。 

二、消防联动时注意事项： 

1、在消防控制模块为有源输出时，接线时务必分清联动信号的正、负极性，以免烧坏控制器。 

2、与本控制器配套连接的烟、温感控制器工作电压为直流24V的非编码控制器。 

3、多台控制箱同时联动接法：消防控制模块应采用无源信号输出，各控制箱的7、8、9脚应对应连接，不可交叉；单个模块联动的控制箱台数不可超过6台。 

对控制器有任何技术问题，请致电我技术工程师：龚为华先生：13970047416、总工程师：张暑冰先生：13607045305；技术服务部电话：0791-8306995-8000。 

